
C.I.
60x60
Exist.

P.P.A. PP.
Ø63 c/ sifón.

P.P.A. PP.
Ø63 c/ sifón.Lº

C.PP.Ø40

C
.P

P
.Ø

63

Ø63
C.V.PP.

1

C.P.P.Ø110 P:1:60

Lº

Lº

Lº

Lº

C.PP.Ø40

C.PP.Ø40

C.PP.Ø40

C.PP.Ø40

C.PP.Ø63

P.P.A. PP.Ø63
c/ sifón.

C.PP.Ø40
Lº

0,
2

5 C
.P

P
.Ø

11
0

Exist.
a verificar

Ø63
C.V.PP.

2

Exist.
a verificar

LL.P.Ø13

ALIMENTACIÓN DESDE
INSTALACIÓN

DE AGUA EXISTENTE
Verificar diámetros de

cañerías con instalador

EMPALME CLOACAL
A INSTALACIÓN

EXISTENTE

A.F.C.PP.Ø25LL.P.Ø13

C.S.Ø13

A
.F

.C
.P

P
.Ø

19

A
.F

.C
.P

P
.Ø

13

A.F.C.PP.Ø19

LL.P.Ø13

A
.F

.C
.P

P
.Ø

13
A

.F
.C

.P
P

.Ø
13

A
.F

.C
.P

P
.Ø

25

A.F.C.PP.Ø25

A
.F

.C
.P

P
.Ø

19

LL.P.Ø13
LL.P.Ø13

LL.P.Ø13

LL.P.Ø13

LL.P.Ø13

LL.P.Ø13

A
.F

.C
.P

P
.Ø

13

1,
0

3

1,40 1,11 1,53 0,28

0,
4

9
0,

9
05

0,
9

05
0,

9
05

0,
9

15
0,

4
0

0,
9

05

0,450,60

1,
3

1
0,

3
5

0,
6

0
0,

6
0

0,
6

0
0,

6
0

0,
5

13
0,

5
12

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ESC. 1:50

INSTALACIÓN SANITARIA
ESC. 1:50

1,57

0,51

0,68 1/21,23 1/2 1/2 1/2

1,
7

6
0,

9
5

1,
7

6
0,

9
5

1/
2

1/
2

0,450,60

1/
2

1/
2

BOCA ELÉCTRICA
EXISTENTE DE DONDE
TOMAR CORRIENTE

Artefactos estancos
suspendidos, tubos led T8

2x18w - Luz neutra
Artefacto empotrable 30x30

Led 24w - Luz neutra

NOTAS GENERALES ELECTRICIDAD:

1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE TOMARÁ DE
INSTALACIÓN EXISTENTE.
2. CANALIZACIONES EMBUTIDAS EN PARED EN
NÚCLEOS SANITARIOS.
3. CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2x1.5+T.
4. CIRCUITO DE TOMAS 2x2.5+T.
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REFERENCIAS

LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE

 LA CONTRATISTA DEBERÁ VERIFICAR LAS MEDIDAS EN OBRA.

LLAVE INTERRUPTORA 2 PUNTOS

TOMA

LLAVE INTERRUPTORA 1 PUNTO

LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE

BOCA ELÉCTRICA EXISTENTE


